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ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΗΣ ΥΠΕΡΤΑΣΕΩΣ

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΕΝΤΑΣΕΩΣ

AΚΡΟΚΙΒΩΤΙΟ ΚΑΛΩΔΙΟΥ Μ.Τ.

ΕΠΙΤΗΡΗΤΗΣ ΤΑΣΕΩΣ

KVAR ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΑΕΡΓΟΥ ΙΣΧΥΟΣ 5 ΒΑΘΜΙΔΩΝ

ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΠΥΚΝΩΤΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ
ΙΣΧΥΟΣ KVAR

x

ΜΑΧΑΙΡΩΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΝΗ

ΡΕΛΕ ΙΣΧΥΟΣ

ΧΩΡΗΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΤΗΣ ΤΑΣΕΩΣ (20KV)
ΜΕ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΛΥΧΝΙΕΣ ΑΙΓΛΗΣ

ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

I>>

M

ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟΣ ΜΕ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΑ ΘΕΡΜΙΚΑ
ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

KV
15/20

0.4/0.230

u% 6%

ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ 

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΧΥΤΟΡIΤΗNHΣ

400A ΜΑΧΑΙΡΩΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ

ΠΟΛΥΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΘΥΡΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ RS485AHM

RS 485

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ SF6

ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ (20KV) ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ
ΕΝΤΟΣ ΜΟΝΩΤΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ SF6 

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΡΟΜΕΝΟΥ ΦΟΡΕΙΟΥ 

ΡΑΓΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΑΠΟΖΕΥΚΤΗΣ SF6
24KV/630A

24KV/630A
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LSI ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝΜΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΔΙΑΤΑΞΗ ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 

ΚΑΙ MODULE BSCM ΓΙΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ
- ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΑΔΙ (ON, OFF, TRIP)
- ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
- ΑΙΤΙΑΣ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ
 - METΡΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ(ΡΕΥΜΑ ΚΛΑΣΗ 1 ΚΑΤΑ

IEC 61557-12, ΤΑΣΗ 0.5%, IΣΧΥΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΛΑΣΗ 2ΚΑΤΑ
IEC 61557-12

ΠΟΛΥΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΗΛ. ΜΕΓΕΘΩΝ, Class 0.5scosφ

A kWh

V

NSX CORD

3/12
IFM Modbus Interface ΑΔΙ (Ενδεικτ. Τύπος REF: LV434000)

 
IFE Ethernet Interface  ΑΔΙ (Ενδεικτ. Τύπος REF: LV434002)

ΜΕΤΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ

Τυποποιημένος connector βυσματωτής διασύνδεσης έως 12 IFM με IFE
(Ενδεικτ. Τύπος REF: TRV002170)
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