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ΧΩΡΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ/
ΕΙΣΟΔΟΣ
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AΝΑΒΑΤΟΡΙΟ
ΦΟΡΤΙΩΝ

ποδόμακτρο
1.10x3.00m

ποδόμακτρο
1.10x3.00m

Π.Φ.

Π.Φ.

ΝΕΑ
ΥΑΛΟΘΥΡΑ

ΝΕΑ ΥΑΛΟΘΥΡΑ

Νγ01 Νμ02

Νμ01 Νμ01

-0.35
+0.10

-0.35
-0.05

-0.35-0.35

+0.40

161.85-
B11.01

+0.10+0.10

+0.10+0.10

+1.75

+1.75

+1.60 +1.66

+1.64+1.62

+1.53 +1.64

+1.60+1.57

+1.75

+1.85

+1.85

IΘ
ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΤΟΜΗ ΟΡΘΟΓΩΝΙΚΟΥ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ, ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΕ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ TOIXOY ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ (SPLIT TYPE) No2
ΨΥΚΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 3.5 KW

ΜΟΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΑΕΡΑ ΧΩΡΙΣ ΜΟΝΩΣΗ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ :
1.  ΟΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΣΕ mm.

4.  ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΟΔΕΥΣΗΣ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΥ ΠΥΡΑΝΤΟΧΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΘΑ 
     ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΟΥΝ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (FIRE DAMPERS).

3.  ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ ΘΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΙ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ ΠΟΛΥΦΥΛΛΟ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑ 
     (DAMPER) ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΟΥ ΑΕΡΑ.

2.  ΟΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΜΟΝΩΣΗ.

5.  ΣΤΑ W.C. ΚΑΙ ΟΠΟΥ ΑΛΛΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΩΣΤΟ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΘΑ
     ΠΡΟΒΛΕΦΘΟΥΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΧΑΡΑΜΑΔΕΣ ΣΤΙΣ ΠΟΡΤΕΣ (UNDERCUT).

ΜΕΤΩΠΙΚΟ ΣΤΟΜΙΟ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 

ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ Ή ΟΡΘΟΓΩΝΙΚΟ ΣΤΟΜΙΟ ΟΡΟΦΗΣ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ

ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ Ή ΟΡΘΟΓΩΝΙΚΟ ΣΤΟΜΙΟ ΟΡΟΦΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΑΕΡΑ

ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΑΕΡΑ

ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΑΕΡΑ 

ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΠΑΡΟΧΗΣ 1430m³/h - 1ος ΑΡΙΘΜΟΣ Η 
ΠΛΕΥΡΑ ΠΟΥ ΦΑΙΝΕΤΑΙ, 2oς ΑΡΙΘΜΟΣ Η ΠΛΕΥΡΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΦΑΙΝΕΤΑΙ

280x300
1430m³/h

ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ ΚΥΚΛΙΚΟΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ

ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ ΚΥΚΛΙΚΟΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΑΕΡΑ

ΑΚ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΑΘΜΗΣ ΟΔΕΥΣΗΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ (ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΧΑΜΗΛΑ - 

ΓΩΝΙΑ ΜΕ ΠΤΕΡΥΓΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ - ΧΩΡΙΣ ΠΤΕΡΥΓΙΑ ΔΕΞΙΑ

ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ Ή ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΑΕΡΑ (ΧΩΡΙΣ

ΚΥΚΛΙΚΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑ ΣΕ ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΑΕΡΑΓΩΓΟ ΣΤΗΝ 

ΔΕΞΙΑ ΨΗΛΑ)

SPLITTER)

FD

VD

ΔΙΑΦΡΑΓΜΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (FIRE DAMPER)

AN-1

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΤΥΠΟΥ PLUG FAN ΜΕΣΑ ΣΕ ΚΙΒΩΤΙΟ
ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΑΕΡΑ No1 - ΔΕΞΙΑ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ No1 

AN-Π1

IU-2
3.5kW

ΣΤΟΜΙΟ ΟΡΟΦΗΣ ΤΥΠΟΥ GR-AA ΜΕ ΑΚΤΙΝΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ KAI ΔΙΑΦΡΑΓΜΑ

GR-AA 400
450m³/h

ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΣ ΛΑΙΜΟΥ Φ400mm ΠΑΡΟΧΗΣ 450m³/h

ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΣ ΛΑΙΜΟΥ Φ500mm ΠΑΡΟΧΗΣ 630m³/h
GR-AR 500

630m³/h

Ε-DX-1/14
ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ ΑΕΡΑ ΑΕΡΑ No1 ME ΣΤΟΙΧΕΙΟ DX ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Νο 14. ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΤΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΕΡΙΣΜΟΥ -
ΔΕΞΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΟΨΗ

ΣΤΟΜΙΟ ΟΡΟΦΗΣ ΤΥΠΟΥ GR-AR ΜΕ ΑΚΤΙΝΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ KAI ΔΙΑΦΡΑΓΜΑ

25-10

125-6

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ VRV ΚΡΥΦΟΥ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ 
ΑΕΡΑΓΩΓΟ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟΝ 
ΧΩΡΟ ΜΕΓΕΘΟΥΣ 25 ΠΟΥ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 10

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ VRV ΚΡΥΦΟΥ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ 
ΑΕΡΑΓΩΓΟΥΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ 125 ΠΟΥ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 6

ΣΤΟΙΧΕΙΟ DX (DIRECT EXPANSION) ΣΤΟΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΑΕΡΑ-ΑΕΡΑ

AYTONOMOΣ ΥΓΡΑΝΤΗΣ ΑΤΜΟΥ (ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΣ)

M.F.D

ΠΤΕΡΥΓΙΑ TO ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ ΜΕ ΙΔΙΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΚΑΙ 
ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΣΤΟΜΙΟ ΤΟΙΧΟΥ ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΑ 

ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΜΙΟ

ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (MOTORIZED FIRE DAMPER)

ΧΕΙΡΟΚΊΝΗΤΟ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΑ (VOLUME DAMPER)

ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΑΜΑΡΙΝΕΝΙΟ

+-

PLENUM ΣΤΟΜΙΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΟ ΣΤΟ ΔΑΠΕΔΟ. TO ΣΤΟΜΙΟ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ 
ΣΤΗΝ ΟΡΟΦΗ ΤΟΥ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΟΡΟΦΟΥ

Ε-DX-1/14

VAM1000
Ε-2 ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ ΑΕΡΑ-ΑΕΡΑ ΤΥΠΟΥ VAM No2 ΠΑΡΟΧΗΣ AEΡΑ 1000m³/h VAM1000

Ε-2
ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΤΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΕΡΙΣΜΟΥ - ΔΕΞΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΟΨΗ

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ (IN-LINE) ΤΥΠΟΥ "ΒΑΡΕΛΑΚΙ"
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